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В настоящее время передовые технологии необходимые для производства современных систем управле-
ния переходят от этапа научных исследований и экспериментов к практическому использованию. Интен-
сивно разрабатываются и внедряются современные стандарты связи для обмена информацией. Происхо-
дит значительное развитие алгоритмов управления аппаратным и программным обеспечением. Появление 
новых международных стандартов и развитие современных информационных технологий открывает воз-
можность новых подходов к решению задач автоматизации и управления энергообъектами, позволяя со-
здать электроэнергетические подстанции нового типа – цифровые подстанции (ЦПС) [1,2]. 
Согласно нормативной документации, цифровая подстанция должна обеспечивать высокий уровень авто-
матизации. Управление работой подстанции, процессы обмена информацией между ее элементами 
должны выполняться в цифровой форме на основе стандартов серии МЭК 61850. 
Одной из целей внедрения стандартов МЭК 61850 является снижение времени восстановления выводи-
мого из строя оборудования, уменьшение количества технологических нарушений (непрерывная диагно-
стика оборудования и цепей). Достижение этих целей предполагает использование механизмов удален-
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LN – logical node (логический узел)
 
Рис. 1. Структура системы контроля и управления типовой электроэнергетической подстанции 
Конфигурирование подстанций по стандарту МЭК 61850 должно происходить следующим образом. Опе-
ратором подстанции формирует структура схемы обработки данных, обмена информацией и алгоритмы 





управления, по этой схеме формируется xml набор из базы данных типовых наборов логических узлов и 
задаются параметры настройки каждого отдельного узла. После чего, xml-файл загружается в ИЭУ и ини-
циализируется работа каналов ввода/вывода. Сбор данных с ИЭУ и запись параметров в ИЭУ при этом 
могут осуществляется за счет механизмов репликации СУБД, работающих с одинаковыми сегментами 
базы данных. 
Стандарт МЭК 61850 предполагает использование базы данных для большого количества распределенных 
подстанций. Задача проектирования логической структуры базы данных состояла в определении состава 
таблиц и атрибутов (полей) таблиц базы данных. Для каждого поля были определены тип, название и сфор-













Рис. 2. Физическая структура базы данных 
 
Для минимизации объема отдельных таблиц, каждому полю было присвоено уникальное обозначение. 
Обозначения выбирались с учетом сохранения логической связи с названиями полей. Например, поле 
«Logical_node» обозначено символами «LOG_NODE», полю «Identification_PICOM» присвоено обозначе-
ние «IDENTIF_PICOM» и так далее. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. Соглашение о предоставлении гранта RFMEFI57818X0272. 
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